GYUJTOKEMENY
KORSZERUSITES

KREA KZ + Az atalakitas menete

Turbé
gyljt6kémények

atalakitasa

1/ A kazanok 0sszekodt6 szakaszanak (flistcss) levételét kovetBen,
az atalakitandd kémény adatainak a pontos mérése.
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2/ A mért adatok alapjan, a bélésszerkezet méretre szabasat kovetden, a kitorkollastol
levezetve, rombolas mentesen béleljiik a kéményt.
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3/ A specialis h6allo flistgazcsappantyukat beépitjiik, majd mérémidiszerrel ellendrizziik a
teljes szerkezet szabvanyos nyomasalldsagat.
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4/ Befejez6 miiveletként visszaépitjiik az 6sszekots szakaszokat, ezt kovet6en a kazanok
mar Uzemeltethet6ek, akar vegyes (turbos-kondenzacids), hasznalatban is.
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